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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Российский федеральный геологический фонд 

(Росгеолфонд) 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА БУРОВОЙ СКВАЖИНЫ  № 13274  
(по кадастру) 

 

1. Республика Российская Федерация  область (край) Московская область   

район   Озерский   

2. Адрес скважины и положение ее в рельефе  от юго-западная часть сел. Сенницы-2, 

слаборасчленѐнная пологоволнистая денудационная равнина   

3. Номенклатура листа топографической карты м-ба 1:500000 N-37-А   

_______________________: номенклатура листа м-ба 1:200000 N-37-IX   

4. Географические координаты: с.ш. 54 ˚51 ’51”  в.д. 38 ˚44 ’51”    

5. Абс. отметка устья   143,0 м   

6. Назначение скважины и сведения об ее использовании эксплуатационная, для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, Водопотребители: население с. 

Сенницы-2   

7. Наименование организации проводившей бурение и год бурения  ООО 

"ЭкоСтройИнвест" 2019 г.   

8. Автор и название геологического отчета (или другого документа) на основании 

которого составлена учетная карточка, № скважины   Банит П.С.  Паспорт 

скважины, № скв. 1   

9. Место хранения документа, на основании которого составлена учетная карточка 

 Фонд ООО "ЭкоСтройИнвест", 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 38, 

корп. 1, пом. 3, ком. 11   

10. Глубина скважины в м 100,20   

11. Стоимость сооружения скважины (тыс. руб.): общая н.с.  в т.ч. бурения н.с.  

12. Конструкция и оборудование: обсадные трубы D = 219 мм, в интервале: от 0 до 48,1 

м; фильтровая колонна D = 168 мм, в интервале: от +0,5 до 100 м; рабочая часть 

фильтра, в интервале: от 52,8 до 97,7 м; Откачка насосом марки ЭЦВ 6-16-140, 

глубина загрузки насоса 65,0 м на трубах диаметром 63 мм   

13. Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит 

в л/сек, дата производства опыта  Вод.гор.:I - II 4.44/24.1 q = 0,1842  -12.04.2019   
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14. Геологический разрез и сведения о водоносности 

№ 

 п/п 

Литологическое описание 

(наименование водовмещающих 

пород подчеркнуть) 

Геол. 

индекс 

Мощность 

слоя 

(м) 

Глубина 

подошвы 

слоя 

(м) 

Порядк. № 

водоносн. 

гор. Глубина 

появл. 

воды (м) 

Установ 

уровень 

(м) Глубина 

залегания 

 (от–до в м) 

1   
 Суглинок, песок, супесь, 

суглинок  
Q    29,8  29,8         

2   
 Известняк трещиноватый, 

известняк  
Cзpd-mc    9,3  39,1         

3    Глина  Cз rst   6,2  45,3         

4    Известняк, глина  Cз lp   17,6  62,9  

 I  

45.3-62.9 

(экс.)  

  35,9   

5    Глина  Cз ht   5,4  68,3         

6   

 Известняк, глина, доломит, 

глина с прослоем извнстняка 

глинистого  
Cз nr   29,4  97,7  

 II  

68.3-97.7 

(экс.)  

  35,9   

7    Глина  Cзvr    2,5  100,2         

15. Качество воды: а) физические свойства  Вод.гор.: I - II Цвет - 24 град., Запах - 0 б., 

Вкус - 1 б., pH - 7,51;    

б) химический анализ 

№ и 

геол. 

индекс 

вод. 

гор-та 

Дата 

отбора 

пробы Сухой 

остаток 

мг/л 

Жесткость 

общая 
Основные хим. компоненты (мг/л) 

Формула Курлова и 

дополнит. сведения Глубина 

отбора 

пробы (м) 

устраним. 

(мг-экв/л) 
Cl

-
 SO4

2-
 HCO3

- Ca
2+

 Mg
2+

 
Na

+
+ 

K
+
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 I - II  

Cзk]  

23.04.2019 

65  

650  5.8  

  

0,01 22 420 109,

7 

3,1 15,9 M0,65   
HCO3

-93  

Ca2+85  

 

нефтепродукты, 

суммарно <0,005 (мг/л), 

АПАВ <0,025 (мг/л), 

фенольный индекс 

<0,002 (мг/л), алюминий 

(Al3+) <0,01 (мг/л), 

барий (Ba2+) - 0,01 

(мг/л), бериллий (Be2+) 

<0,0001 (мг/л), бор (В, 

суммарно) - 0,05 (мг/л), 

железо (Fe, суммарно) - 

0,74 (мг/л), кадмий 

<0,0001 (мг/л), марганец 

(Mn, суммарно) - 0,114 

(мг/л), медь (Cu, 

суммарно) <0,005 (мг/л), 

молибден 

(Mo,суммарно) <0,001 

(мг/л), мышьяк (As, 

суммарно) <0,005 (мг/л), 

никель (Ni, суммарно) 

<0,0001 (мг/л), нитраты 

(по NO3
-) - 0,6 (мг/л), 

ртуть (Hg, суммарно) 

<0,0001 (мг/л), свинец 

(Pb, суммарно) <0,0001 

(мг/л), селен (Se, 

суммарно) <0,002 (мг/л), 

стронций (Sr2+) - 0,001 

(мг/л), фториды (I и II 

климат.р-н) - 0,76 (мг/л), 

хром (Cr6+) <0,001 

(мг/л), цианиды (CN-) 

<0,002 (мг/л), цинк 

(Zn2+) <0,0001 (мг/л), 

линдан <0,1 (мг/л), ДДТ 

(сумма изомеров) <0,1 

(мг/л), 2.4-Д <0,05 

(мг/л), литий (элемент) - 

0,002 (мг/л), нитрит-ион 

<0,02 (мг/л), 

сероводород <0,002 

(мг/л), формальдегид 

<0,02 (мг/л), серебро 

(Ag) <0,0005 (мг/л), 

аммоний солевой (NH4) 

- 0,54 (мг/л)  

в) бактериологический анализ  Вод.гор.: I - IIОМЧ (общее микробное число) - 4 (колич. 

ОКБ в 1 мл)   

16. Дополнительные сведения  Вод.гор.: I - II Мутность - 8,9 ЕМФ. Общие доп. 

сведения: ГИС (ГК, ВК, КМ, РМ) выполнены 07.04.2019 г.    

 

Дата заполнения учетной карточки 26.06.2019  г. 

Учетную карточку заполнил: ООО "ЭкоСтройИнвест"   Е.В. Шайторенко   
      (должность, фамилия) 

Проверил: главный специалист ФБУ "ТФГИ по ЦФО"   Г. И. Мальцева   
   (должность, фамилия) 


